
11.1.1 COMUNE DI BIENNO – LOC. VALDAIONE 

 
Caratteristiche del sito: 
Realizzazione: Gruppo ANA volontari di PC/AIB - Comune di Bienno. 
Quota intervento: 1630 – 1730 mt. 
Accessibilità: Punto accessibile ai mezzi meccanici. 
Coordinate intervento adeguamento acquedotto: X: 1.604.976,66 – Y: 5.082.676,41 
Coordinate intervento ripristino piazzola elicottero: X: 1.604.550,68 – Y: 5.083.239,98 
Proprietà: comunale. 
 
Interventi previsti: 
1. Adeguamento acquedotto AIB 
2. Ripristino piazzola d’atterraggio elicottero AIB   
 

     
Area in cui verrà posata la nuova vasca            Piazzola da ripristinare 

 
Gli interventi proposti consistono nella sostituzione di una vasca di accumulo, capienza 3.260 lt, a servizio 

di un acquedotto con funzioni AIB, che presenta evidenti segni di usura e diversi punti di perdita, e che pertanto 

non garantisce più la funzionalità del manufatto. 

Inoltre si prevede un intervento di straordinaria manutenzione e di ripristino della  piazzola d’atterraggio di 

emergenza per elicotteri in località Valdaione, ad una quota di 1520 mt slm, predisposta nell’anno 2009 che, a 

causa dell’azione degli elementi meteorici e del ristagno idrico presenti manifesta evidenti segni di degrado.  

Si prevede l’innalzamento del piano della piattaforma mediante nuovo getto di calcestruzzo e il rifacimento 

dello strato superficiale con CLS, trattamento con spolvero di quarzo e rifacimento  segnale H e bordo 

esterno 6mtX6mt. 

L’intervento verrà completato mediante il riporto di materiale terroso ed il livellamento di tutta l’area 

circostante la piattaforma nonché con l’inerbimento delle superfici portate a nudo dalle operazioni di scavo 

mediante semina a spaglio. 
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Piazzola d’atterraggio elicottero oggetto di manutenzione straordianaria 

 
 

Vasca acquedotto da posare 
 

Acquedotto AIB esistente 
           
      Pozzetto + bocchetta AIB esistenti 

 

 

 

 

 

 

 

 


